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se observaron las siguientes deficiencias en las 

condiciones tecnicas para el  almacenamiento interno de 

los residuos solidos generados en la atencion en salud: 

UNIDADES DE ALMACENAMIENTO INTERMEDIO:  Estas 

unidades no cuentan con acometida de agua y drenaje 

para las labores de limpieza y desinfeccion, dicho 

almacenamiento es dificil de mantener en condiciones 

aptas y limpias.

.

*Lo anterior presentado por deficiencias en el seguimiento 

del PGIRASA  y que conlleva a la generacion de problemas 

sanitarios, toda vez que no se puede garantizar la correcta 

desinfeccion del area contamida; situacion que puede 

generar riesgo de contaminacion al personal encargado de 

disponer los residuos ya sea al interior de la unidad o en el 

carro recolector  y/o permitir la propagacion de 

enfermedades infecciosas.

*La causa es que el hospital no cuenta con plano 

hidrosanitario actualizado, el cual dificulta la identificación 

de cajas receptoras de aguas residual bajo tierra, la 

ubicación de las UAR internas estan en la zona interna del 

edificio construidas en el primer y segundo piso.

- La UAR  interna del segundo piso actualmente no cuentan 

con sifón ni bajante para descarga de vertimiento, porque 

antiguamente en el momento de la  construcción y 

adecuaciones durante el tiempo del hospital no tuvieron 

en cuenta los aspectos hidrosanitarios y especificaciones 

establecidas en  la normatividad ambiental y sanitaria, 

para los proceso de lavado y  desinfección se conecta la 

Solicitud al área de mantenimiento 

por medio de plan de mejora la 

intervención y adecuacion  de las 

unidades de almacenamiento 

intermedias de residuos 

hospitalarios del primer y segundo 

piso del edificio. 

x Se solicitó al area de mantenimiento por 

medio de plan de mejora, la intervencion y 

la adecuacion de las unidades de 

almacenamiento intermedio de residuos 

siguiendo  lo establecido en la normatividad 

ambiental y sanitaria, especificamente la 

adecuacion del sifón para descarga de 

aguas residuales. 

El HDMCR garantiza que las unidad de almacenamiento intermedio de residuos NO peligrosos del segundo piso y la unidad de 

almacenamiento de residuos peligrosos del primer piso, se lavan y desinfectan con un periodo de 3 veces por semana 

(martes, jueves y viernes) se realiza la conexion de la manguera en la acometida mas cercana y el secado se realiza por medio 

del trapeador y escurridos ( el trapeador exclusivo para esta labor).                                                                                                                       

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO INTERMEDIO 2° PISO

Actualmente año 2021 se esta realizando las mismas actividades con las mismas frecuencias, y se reforzaron las actividades 

de lavado y deisnfeccion de la unidad, las estibas y reciepientes se trasladan al parqueadero de ambiente fisico para realizar 

el lavado y desinfeccion.

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO CENTRAL (UAC) : se observa 

deterioro en la paredes y piso de la unidad designada para el 

almacenamiento de los residuos peligrosos

La causa es que la UAR central de residuos peligrosos ha 

sufrido un deterioro de las superficies durante el tiempo, 

es causado por la fricción ejercida por los cepillos y la 

aplicación de líquidos desinfectantes químicos de alta 

concentracion en las actividad de lavado y desinfección, y 

otras de las causas es asociada a la calidad de la pintura 

aplicadas en las superficies. 

Solicitud al área de mantenimiento 

por medio de plan de mejora la 

intervención de la unidad de 

almacenamiento central de 

residuos peligrosos.  

Se solicitó al area de mantenimiento por 

medio de plan de mejora, la intervencion y 

la adecuacion de la unidad de 

almacenamiento central de residuos 

peligrosos, para adecuar superficies (techo, 

paredes y piso) acuerdo a lo establecido en 

la normatividad ambiental y sanitaria 

vigente.

En la vigencia 2019  la unidad de almacenamiento central de residuos peligrosos estaba en buenas 

condiciones, por tal razon se intervino la unidad de almacenamiento central de residuos no peligrosos ya 

que como se observa en el siguiente registro fotográfico. 

 

En el mes de Abril/2021 se realizo la intervencion de la unidad de almacenamiento central de residuos 

peligros, adecuando el 100% de las superficies (techo, pared y suelo) de la unidad. Observar en el 

registro fotografico.
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